
DENOMINAZIONE IMPIANTO CODICE IMPIANTO ARERA PERIODO

CASTROVILLARI 36873P05 01/11/2024 - 30/11/2024

PRESSIONE MAX DATA RILEVAZIONE PRESSIONE MAX CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO RILEVAZIONE PRESSIONE MAX

CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE 

PRESSIONE MAX CODICE ISTAT COMUNE COMUNE VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO PARTE IMPIANTO PERDITA CARICO

PRESSIONE MAX RICONDOTTA A 

QUELLA DI RETE

30,7 11/02/2024 01:15:00 36873P01 36873P01 78033 CASTROVILLARI CONTRADA SAN CATALDO Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 1 31,7

PRESSIONE MIN DATA RILEVAZIONE PRESSIONE MIN CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO RILEVAZIONE PRESSIONE MIN

CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE 

PRESSIONE MIN CODICE ISTAT COMUNE COMUNE VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO PARTE IMPIANTO PERDITA CARICO

PRESSIONE MIN RICONDOTTA A 

QUELLA DI RETE

19,0 11/25/2024 20:15:00 36873P05 36873P05 78033 CASTROVILLARI LARGO SAN GIULIANO Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 19,0

DENOMINAZIONE IMPIANTO CODICE IMPIANTO ARERA PERIODO

CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO 

RILEVAZIONE PRESSIONE

CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE 

PRESSIONE CODICE ISTAT COMUNE COMUNE VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO PARTE IMPIANTO PRESSIONE MEDIA PERDITA CARICO

PRESSIONE MIN RICONDOTTA A 

QUELLA DI RETE

CASTROVILLARI 36873P01 01/11/2024 - 30/11/2024 36873P01 36873P01 78033 CASTROVILLARI CONTRADA SAN CATALDO Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 26,4 1 27,4

CASTROVILLARI 36873P02 01/11/2024 - 30/11/2024 36873P02 36873P02 78033 CASTROVILLARI VIA DELL’INDUSTRIA Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 23,4 1 24,4

CASTROVILLARI 36873P03 01/11/2024 - 30/11/2024 36873P03 36873P03 78033 CASTROVILLARI VIA DEI GELSI Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 23,8 1 24,8

CASTROVILLARI 36873P04 01/11/2024 - 30/11/2024 36873P04 36873P04 78033 CASTROVILLARI P.ZZA INDIPENDENZA Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 23,1 1 24,1

CASTROVILLARI 36873P05 01/11/2024 - 30/11/2024 36873P05 36873P05 78033 CASTROVILLARI LARGO SAN GIULIANO Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 21,5 0 21,5

CASTROVILLARI 36873P06 01/11/2024 - 30/11/2024 36873P06 36873P06 78033 CASTROVILLARI VIA LA FALCONARA Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 22,2 1 23,2

CASTROVILLARI 36873P07 01/11/2024 - 30/11/2024 36873P07 36873P07 78033 CASTROVILLARI VIA LUNGRO Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 23,1 0 23,1

CASTROVILLARI 36873P08 01/11/2024 - 30/11/2024 36873P08 36873P08 78033 CASTROVILLARI C.DA BRUNETTA Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 22,1 1 23,1

25a

25b

25c

25d



DENOMINAZIONE IMPIANTO CODICE IMPIANTO ARERA PERIODO

LAINO BORGO 36875P02 01/11/2024 - 30/11/2024

PRESSIONE MAX DATA RILEVAZIONE PRESSIONE MAX CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO RILEVAZIONE PRESSIONE MAX

CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE 

PRESSIONE MAX CODICE ISTAT COMUNE COMUNE VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO PARTE IMPIANTO PERDITA CARICO

PRESSIONE MAX RICONDOTTA A 

QUELLA DI RETE

28,8 11/22/2024 02:15:00 36875P01 36875P01 78063 LAINO_BORGO C.DA SAN PRIMO Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 28,8

PRESSIONE MIN DATA RILEVAZIONE PRESSIONE MIN CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO RILEVAZIONE PRESSIONE MIN

CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE 

PRESSIONE MIN CODICE ISTAT COMUNE COMUNE VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO PARTE IMPIANTO PERDITA CARICO

PRESSIONE MIN RICONDOTTA A 

QUELLA DI RETE

20,7 11/20/2024 06:45:00 36875P02 36875P02 78063 LAINO_BORGO VIA BIAGIO LONGO Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 1 21,7

DENOMINAZIONE IMPIANTO CODICE IMPIANTO ARERA PERIODO

CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO 

RILEVAZIONE PRESSIONE

CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE 

PRESSIONE CODICE ISTAT COMUNE COMUNE VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO PARTE IMPIANTO PRESSIONE MEDIA PERDITA CARICO

PRESSIONE MIN RICONDOTTA A 

QUELLA DI RETE

LAINO BORGO 36875P01 01/11/2024 - 30/11/2024 36875P01 36875P01 78063 LAINO_BORGO C.DA SAN PRIMO Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 23,4 0 23,4

LAINO BORGO 36875P02 01/11/2024 - 30/11/2024 36875P02 36875P02 78063 LAINO_BORGO VIA BIAGIO LONGO Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 22 1 23

25a

25b

25c

25d



DENOMINAZIONE IMPIANTO CODICE IMPIANTO ARERA PERIODO

SAN BASILE 36874P02 01/11/2024 - 30/11/2024

PRESSIONE MAX DATA RILEVAZIONE PRESSIONE MAX CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO RILEVAZIONE PRESSIONE MAX

CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE 

PRESSIONE MAX CODICE ISTAT COMUNE COMUNE VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO PARTE IMPIANTO PERDITA CARICO

PRESSIONE MAX RICONDOTTA A 

QUELLA DI RETE

30,1 11/04/2024 01:30:00 36874P01 36874P01 78111 SAN_BASILE VIA VARIBOBA Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 1 31,1

PRESSIONE MIN DATA RILEVAZIONE PRESSIONE MIN CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO RILEVAZIONE PRESSIONE MIN

CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE 

PRESSIONE MIN CODICE ISTAT COMUNE COMUNE VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO PARTE IMPIANTO PERDITA CARICO

PRESSIONE MIN RICONDOTTA A 

QUELLA DI RETE

20,6 11/01/2024 06:30:00 36874P02 36874P02 78111 SAN_BASILE VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 20,6

DENOMINAZIONE IMPIANTO CODICE IMPIANTO ARERA PERIODO

CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO 

RILEVAZIONE PRESSIONE

CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE 

PRESSIONE CODICE ISTAT COMUNE COMUNE VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO PARTE IMPIANTO PRESSIONE MEDIA PERDITA CARICO

PRESSIONE MIN RICONDOTTA A 

QUELLA DI RETE

SAN BASILE 36874P01 01/11/2024 - 30/11/2024 36874P01 36874P01 78111 SAN_BASILE VIA VARIBOBA Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 24,4 1 25,4

SAN BASILE 36874P02 01/11/2024 - 30/11/2024 36874P02 36874P02 78111 SAN_BASILE VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 23,1 0 23,1

25a

25b

25c

25d



DENOMINAZIONE IMPIANTO CODICE IMPIANTO ARERA PERIODO

SIMERI CRICHI 114090P02 01/11/2024 - 30/11/2024

PRESSIONE MAX DATA RILEVAZIONE PRESSIONE MAX CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO RILEVAZIONE PRESSIONE MAX

CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE 

PRESSIONE MAX CODICE ISTAT COMUNE COMUNE VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO PARTE IMPIANTO PERDITA CARICO

PRESSIONE MAX RICONDOTTA A 

QUELLA DI RETE

30,4 11/05/2024 05:00:00 114090P01 114090P01 79133 SIMERI_CRICHI VILLAGGIO SANTA LUCIA Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 30,4

PRESSIONE MIN DATA RILEVAZIONE PRESSIONE MIN CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO RILEVAZIONE PRESSIONE MIN

CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE 

PRESSIONE MIN CODICE ISTAT COMUNE COMUNE VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO PARTE IMPIANTO PERDITA CARICO

PRESSIONE MIN RICONDOTTA A 

QUELLA DI RETE

18,2 11/11/2024 10:45:00 114090P02 114090P02 79133 SIMERI_CRICHI VILLAGGIO SANTA LUCIA “CASA BETANIA Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 18,2

DENOMINAZIONE IMPIANTO CODICE IMPIANTO ARERA PERIODO

CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO 

RILEVAZIONE PRESSIONE

CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE 

PRESSIONE CODICE ISTAT COMUNE COMUNE VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO PARTE IMPIANTO PRESSIONE MEDIA PERDITA CARICO

PRESSIONE MIN RICONDOTTA A 

QUELLA DI RETE

SIMERI CRICHI 114090P01 01/11/2024 - 30/11/2024 114090P01 114090P01 79133 SIMERI_CRICHI VILLAGGIO SANTA LUCIA Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 25,9 0 25,9

SIMERI CRICHI 114090P02 01/11/2024 - 30/11/2024 114090P02 114090P02 79133 SIMERI_CRICHI VILLAGGIO SANTA LUCIA “CASA BETANIA Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente 24,9 0 24,9

25a

25b

25c

25d


